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Security in der industriellen Vernetzung — Gefahren und MalRnahmen
Aussagen von berufenen Stellen

= BSI, Lagebericht 2016 und 2017:

Lnsbesondere im Zuge der Industrie 4.0 schreitet die Vernetzung industrieller
Steuerungssysteme (ICS) stetig voran.“

LHier Sicherheit zu gewéahrleisten und gleichzeitig den Anforderungen an eine
moderne und flexible Smart Factory gerecht zu werden, ist eine nur schwer zu
meisternde Herausforderung.”

Wird ein Unternehmen so zum Ziel eines Cyber-Angriffs, kbnnen durch Betriebs-
bzw. Produktionsausfélle oder den Diebstahl von Daten relevante Schaden
entstehen.”

,Im Speziellen sind Betreiber von Bestandsanlagen gefordert, organisatorische und
technische Malinahmen zu ergreifen, um diese zu schiitzen.”
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Security in der industriellen Vernetzung — Gefahren und MalRnahmen
Getrennte Welten wachsen zusammen

= T gehort bei produzierenden Unternehmen nicht zum Kerngeschaft, sondern
hat typischerweise eine unterstutzende, jedoch geschaftskritische Funktion

= Produktionsnahe EDV (Operational Technology, OT) ist regelmaldig in
anderer Verantwortung als die klassische EDV (Information Technology, IT)

= Zunehmende Vernetzung beider Bereiche, Durchdringung von typischen IT
Technologien und Protokollen im OT Bereich, und eine damit einhergehende
Aufweichung der klassischen Automatisierungspyramide erzwingen ein
Zusammenwachsen beider Bereiche

= Dies erfordert vor allem auch eine gemeinsame Sicherheitsstrategie
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Security in der industriellen Vernetzung — Gefahren und MalRnahmen
Wie sieht das in der OT aus

= [n der OT gibt es neben den Zielen von Safety zwei wichtige Ziele, die in der
Regel allernochste Prioritat haben:

Zuverlassigkeit (Reliability) und Verfligbarkeit (Availability)

= Diese Ziele durfen durch Security Mallihahmen nicht negativ beeinflusst
werden, was in der Realitat zu Konfliktsituationen fuhren kann, bzw. in der
Vergangenheit oftmals auch schon gefuhrt hat

= Deshalb ist die Beteiligung sowohl von IT als auch von OT an einer
gemeinsamen Sicherheitsstrategie von immens hoher Bedeutung
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Security in der industriellen Vernetzung — Gefahren und MalRhahmen
Der generelle Ablauf von Angriffen

- D|e ”Cyber K|” Chaln TM & v Reconnaissance ) Research, identification, and selection of targets
= Modell eines 7-stufigen Ablaufs v Weaponization

Pairing remote access malware with exploit into a
deliverable payload (e.g. Adobe PDF and Microsoft
Office files)

Transmission of weapon to target (e.g. via email
attachments, websites, or USB drives)

. Once delivered, the weapon’s code is triggered,
Exploitation exploiting vulnerable applications or systems

= Basiert auf einem im Militar v
verbreiteten Ansatz (,F2T2EA")

= Wurde 2011 initial von

Lockheed-Martin auf IT- v Installation

H O\ Outside server communicates with the weapons
Angrlﬁe angewandt VCommand & Control 28

Delivery

The weapon installs a backdoor on a target’s system
allowing persistent access

v ) providing “hands on keyboard access” inside the
target’s network.

* In der IT Security verbreitetes VActions . Objecﬁv The ttacker wrks oachieve the chjective f te
und anerkanntes Modell

destruction of data, or intrusion of another target

Quelle: Wikipedia
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Security in der industriellen Vernetzung — Gefahren und MalRhahmen
Bekannte Malware mit Fokus auf IACS Umgebungen

= Nur die Spitze eines unbekannt gro3en Eisbergs

Uroburos

| .
Shamoon — —— “Havex (Oldrea) / Dragonfly
Black Energy

Triton/Trisis/Hatman Industroyer / Crashoverride

AT
. F

VPNFilter

- y
Aber auch ,klassische IT Malware® wie z.B. Wannacry oder Conficker
verursachen immer wiedegsignifikante Schaden in IACS Umgebungen

Bild: Fotolia
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Security in der industriellen Vernetzung — Gefahren und MalRnahmen
Forschungsarbeiten im Bereich IACS Security

= Simulierte Ransomware Attacke auf SPS, (RSA Security Conference 2017)

SPS-Code einer Anlage zur Wasseraufbereitung so
manipuliert, dass Chlorkonzentration auf gefahrlich
hohe Werte gesetzt wurde.

= Weitere Forschungsarbeiten auf verschiedenen Security Konferenzen
vorgestellt und veroffentlicht, z.B. auf den Black Hat und Defcon Konferenzen

= Vielzahl von nicht veroffentlichten Projekten und Arbeiten, z.B. Studien-,
Bachelor- und Masterarbeiten, mit Fokus auf Schwachstellen und Angriffen
von bzw. auf typische IACS Komponenten wie SPS, HMI, EWS Applikationen
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Security in der industriellen Vernetzung — Gefahren und MaRnahmen
Veroffentliche Schwachstellen im Bereich IACS

= Meldungen des ICS-CERT

https://ics-cert.us-cert.gov/advisories

= 1010 Meldungen

Phoenix Contact
¢ ICSA-17-017-01 : Phoenix Contact mGuard

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Ty -
* ICSA-16-313-01 : Phoenix Contact ILC PLC Authentication Vulnerabllltles)

Phoenix Contact Software
¢ ICSA-15-013-03 : Phoenix Contact Software ProConOs and MultiProg Authentication Vulnerability

Quelle: ICS-CERT

= Common Vulnerability Scoring System (CVSS v3.0)
https://www.first.org/cvss/specification-document

10

VULNERABILITY CHARACTERIZATION
VULNERABILITY OVERVIEW

CLEARTEXT STORAGE

Webuvisit offers a password
by the user. The password

CVE-2016-8366b has been
vector string is (AV:N/AC:L/I

AUTHENTICATION BYP,
The web server can be acc

CVE-2016-8371€ has been
vector string is (AV:N/AC:L/I

ACCESS TO CRITICAL
The web server allows acce

CVE-2016-8380N has been
vector string is (AV:N/AC:L/I

VULNERABILITY DETAI
EXPLOITABILITY

These vulnerabilities could
EXISTENCE OF EXPLOIT
No known public exploits sp|
DIFFICULTY

An attacgr with a low skill
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Common Vulnerability Scoring System Version
3.0 Calculator

Hover over metric group names, metric names and metric values for a summary of the
information in the official CVSS v3.0 Specification Document. The Specification is available in
the list of links on the left, along with a User Guide providing additional scoring guidance, an
Examples document of scored vulnerabilities, and notes on using this calculator (including its
design and an XML representation for CVSS v3.0).

Base Score 81
(High)

Attack Vector (AV) Scope (S)

Adjacent (A) | Local (L) Changed (C)

Physical (P) Confidentiality (C)

Attack Complexity (AC) None(N)| [Low (1)

High (H) Integrity (1)

Privileges Required (PR) None (V)| [Low ()

Low(L) |High(H) Availability (A)

User Interaction (UI)

RERSY(OIN Required (R)

ond) (Fgnen

Vector String

CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/ULR/S:!
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Security in der industriellen Vernetzung — Gefahren und MalRhahmen

Weitere Quellen zu Schwachstellen

= Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)
= National Vulnerability Database (NVD)

= Common Weakness Enumeration (CWE)
* CERT@VDE

fezs; ;’ Common Vulnerabil
\OL- =

ities and Exposures
Securty

The Standard for Inform

Vidnerability Names

( /’[ Common Weakness Enumeration

NisT
[ —

: c on (*
About CVE NATIONAL VULNERABILITY DATABASE P

[ o]
A CVE-2017-7935 Detail

- Quick
Current Description 2

Impact

CERT

Willkommen bei CERT@VDE

m Endress+Hauser (2]

[IPEPPERL4FUCHS

1"
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https://www.cve.mitre.org/
https://nvd.nist.gov/
https://cwe.mitre.org/
https://cert.vde.com/

Security in der industriellen Vernetzung — Gefahren und MalRhahmen
IACS Komponenten im Internet

= Suchmaschine shodan macht es sehr einfach

#% SHODAN

#% SHoDAN

vvvvv

SIEMENS

yyyyyyyyyy

& sy falinlr]alnl redipn |

TV 3.95T.5 Mar 2 2012
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Security in der industriellen Vernetzung — Gefahren und MalRnahmen

Internationale Standardreihe ISA/IEC 62443

. . - = 15A-62443-1-1 1SA-TR62443-1-2 15A-62443-1-3 1SA-TR62443-1-4
= Adressiert primar 3 Gru ppen von Akteuren - —— PRI pe—— IACS ety
6 andmodels ~ termsan d abbreviations conformance metrics life-cycle and use-cases
= Komponenten-Hersteller (Product Supplier) -
g o I1SA-62443-2-1 ISA-TR62443-2-2 ISA-TR62443-2-3 ISA-62443-2-4 ISA-TR62443-2-5
P § Security program IACS Patch management in Security program Implementation
%) for IACS I he 1A for IA for IA(
- Syste m _ I nteg rato re n (Syste m I nteg rato r) § g ::?::rg:::::: or protection levels the IACS environment :zx:’:n;rc;:;:_: CS ij::r::«ni:s CS
1 ISA-TR62443-3-1 ISA-62443-3-2 ISA-62443-3-3
= Betreiber (Asset Owner) e :
-4 ecurity technologies Securit, y risk assessment System securit; y
;’? for IACS and system design rcqulrcmcn(‘s and
security y levels
= Verweise auf andere internationale
. § ISA-62443-4-1 ISA-62443-4-2
Standards wie z.B. ISO 2700X, ANSI 95.00.01, & ‘e = remcioo,
S requirements components

ISO 15408-1, und weitere

= Wird als ,Der Standard” fur Cyber Security im Bereich IACS angesehen
= FUr die Zukunft sind verschiedene Audits und Zertifizierungen nach ISA/IEC 62443
Zu erwarten
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Security in der industriellen Vernetzung — Gefahren und MalRnahmen
Weitere Standards, Rahmenwerke und Richtlinien

= \VDI/VDE 2182
= Kompendium des BSI, IT-Grundschutz

= BDEW Whitepaper ,Anforderungen an sichere Steuerungs- und
Telekommunikationssysteme®, branchenbezogen

* NAMUR NA-115 ,IT-Sicherheit fur Systeme der Automatisierungstechnik® und
NE-153 ,Automation Security Agenda 2020, branchenbezogen

= NIST Special Publication 800-82 Revision 2 ,Guide to Industrial Control
Systems (ICS) Security”, international bzw. US amerikanisch

= |SO 27000, internationale Standardreihe zur Informationssicherheit

PHCENIX
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Security in der industriellen Vernetzung — Gefahren und MaRnahmen

Defense in Depth

= Eine Defense in Depth Strategie, abgestimmt
auf die jeweilige IACS Umgebung, vereint
MalRnahmen auf verschiedenen Ebenen

— Anlagen/Umgebung (Physical Security)
— Netzwerk (Network Security)
—— Komponenten (Device Security)

= Wichtig dabei sind auch diese Strategie
unterstltzende Richtlinien und Prozesse, und
vor allem Menschen und deren Handlungen

, PHCENIX
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Security in der industriellen Vernetzung — Gefahren und MaRnahmen
Netzwerksegmentierung und Zonierung

= Beispiel einer realen
Umsetzung eines Zonen-
und Zellenkonzepts

= VVerkehrskontrolle uber
Firewalls

= Einsatz von VPN fur
die Kommunikation
uber unsichere Netze
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Security in der industriellen Vernetzung — Gefahren und MalRnahmen
Sichere Fernwartung im Eigenbetrieb

= Beispiel einer realen

O T vavion . VR Umsetzung der sicheren
: e Fernwartung Uber eine
EEE zentrale VPN Zone

= Optionale Erhéhung des
Sicherheitsniveaus durch
zusatzliche Komponenten

e — in der zentralen VPN Zone
"'F'l.'n' """ = Erhoht aber auch die

n Komplexitat
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Security in der industriellen Vernetzung — Gefahren und MalRnahmen
Asset Management und Transparenz

= In IACS Umgebungen zum Einsatz kommende IT und OT Komponenten
mussen transparent gemacht werden

= Neben den Komponenten selbst sind die Kommunikationsbeziehungen
untereinander von hoher Bedeutung

= Losungen, die Uber passive Sensoren Netzwerkverkehr mithoren, sind hierfur
ideal, da diese ruckwirkungsfrei arbeiten und keine negativen Auswirkungen
auf die Netzwerke und Komponenten haben

= |[dealerweise unterstutzen solche Losungen auch die aktive Abfrage von
Komponenten Uber Protokolle wie z.B. SNMP oder Profinet

PHCENIX
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Security in der industriellen Vernetzung — Gefahren und MalRhahmen
Asset Management und Transparenz

Network Configuration Discovery & Monitoring Agen
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Security in der industriellen Vernetzung — Gefahren und MalRnahmen
Anomaly Detection und Network Monitoring

= Anomaly Detection Systeme sind in der Lage
Kommunikationsverkehr quasi in Echtzeit zu analysieren und
bei relevanten Abweichungen zu reagieren

= In der Regel wird der Verkehr Uber dezentrale Sensoren im |:|
Netz rein passiv ,abgehort und in einem zentralen System presass DCS/SCADA
entsprechend analysiert

= Wichtig hierbei ist, dass solche Losungen eine breite NETZWERK
Unterstutzung von IT und vor allem auch OT Protokollen @
bieten, Deep Packet Inspection (DPI) ist fur eine sinnvolle
Analyse Pflicht GERATE

= Die Daten solcher Losungen eignen sich hervorragend zum
Anpassen von Firewall-Regelwerken bzw. ebenfalls zur
Herstellung von Transparenz

Fehlende Sicht
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Security in der industriellen Vernetzung — Gefahren und MaRnahmen

Anomaly Detection und Network Monitoring

Asset Inventarisierung & NetzwerkUbersicht
Automatische Inventarisierung der Netzwerk-
gerate und deren Kommunikationsflusse

Visuelle Datenanalyse
Konfigurierbares Dashboard fur Echtzeit- &
forensische Netzwerkanalyse

,Built-in“ Module
Portscans, man-in-the-middle Attacken
und inkompatible/fehlerhafte Protokollnachrichten

Kommunikationsmuster

Automatische Erkennung von erlaubten
Kommunikationen zwischen Geraten, Protokollen
und deren Funktionsweisen

23 Thorsten Vogel, PHOENIX CONTACT Cyber Security AG
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Security in der industriellen Vernetzung — Gefahren und MalRnahmen
Beispiele von Anomalien

= Aus dem TSO-Bereich (Ubertragungsnetz) wurden Zugriffsversuche mit
Schreibbefehlen entdeckt, um DSO-Prozesse (Verteilnetz) zu verandern

= Fehlkonfiguration von NTP-Servern, somit erhalten einige Systeme keine
Aktualisierung der Systemzeit

= Erkennung, dass nachts zwei Programmierstationen eine vollstandige
Sicherung von SPS-Programmen und Speicher ausfuhren

= Entdeckung eines MA, der manuell Werte von SPS-Speicheradressen
uberschreibt, die normalerweise von den I/O-Geraten vorgegeben werde

= Veraltete (schwache) Protokolle (Telnet, FTP, SNMPv1) identifiziert

PHCENIX
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Security in der industriellen Vernetzung — Gefahren und MalRnahmen
Zusammenfassung

= JACS Umgebungen unterliegen einer stetig wachsenden Bedrohungslage in
Bezug auf Security und damit verbunden auch auf Safety

= Ein grundlegendes Prinzip ist hier ,Defense in Depth®, um Sicherheit auf
verschiedenen Ebenen zu gewahrleisten

= Vieles aus der IT Sicherheit Bekannte kann auf die OT adaptiert werden
= Aber nicht einfach 1:1, umfangreiche Planung und Evaluierung sind erforderlich

= Sicherheit bedeutet immer ein koordiniertes Zusammenspiel von
Menschen, Technik und Prozessen

Security ist nicht statisch, es ist ein dauerhaft dynamischer Prozess!
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