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Elektrotechnische Infrastruktur für Windparks effizient umsetzen
und betreiben ɀMittelspannungsebene im Fokus



Agenda

Begrüßung und Unternehmensvorstellungen 

Die ersten Schritte ɀProjektentwicklung (Ferdinand Steinmetz, wpd)

Das Rückgrat entsteht - Netzanschluss + Elektrotechnik (Markus Heimann, Isoblock)

Der erste Strom - Inbetriebnahme + Probebetrieb (Oliver Klausch, energy grid service)

Die Bewährung - Betrieb + Wartung (Oliver Klausch, energy grid service)

Offene Diskussionsrunde und After Hour



Ihr Partner für die elektrische Infrastruktur und 
Services für Ihre Windenergie- und Photovoltaikanlagen



Über energy grid service- Informationen

Partner für alle elektrotechnischen 

Herausforderungen

Gründung Juni 2023 -> Erfahrung auf 

dem Markt seit über 20 Jahren

Zusammenschluss: 

wpd windmanager technik/ psm/ 

Deutsche Windtechnik Umspannwerke  /

Oltec Service

Teil der wpd-Gruppe



Über energy grid service- Leistungen



I. Über energy grid service ɀ Standorte / Mitarbeiter:innen



I. Über energy grid service - Kennzahlen



Kurzvorstellung

SMART ELECTRIC 
SOLUTIONS.



Wir über uns.

Isoblock - Firmenpräsentation 9

1966 von Wilfried Tempelmeyerund 

Alfred Schmiemann Gegründet

Familienunternehmen 

(geführt in 3. Generation)

~125 Mitarbeiter

2 Standorte 

mit Zentrale in Osnabrück 

Jahresumsatz 

ca. 35 Mio. EUR



Unsere Themen
Shaping the Electric Future.
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Elektrifizierung in allen Bereichen der Wirtschaft benötigen zukunftssichere und intelligente Energieverteilungen

Energiewende.

Ausbau von Wind-

und Solarkraft erfordert neue 

Netzanschlüsse, Trafostationen 

und Schaltanlagen.

Mobilitätswende.

Ladeinfrastruktur für 

Elektrofahrzeuge steigert den 

Bedarf an Mittel-

und Niederspannungs-

schaltanlagen.

Wärmewende.

Elektrische Wärmepumpen 

und Quartierslösungen 

erhöhen die Netzlast

und erfordern 

Netzverstärkung.



Unsere Themen
Shaping the Electric Future.

Isoblock - Firmenpräsentation
1
1

Netzausbau und 

-stabilität .

Dezentrale Erzeugung, 

Speicher und Lastmanagement 

machen intelligente 

Schaltanlagen unverzichtbar.

Industrie und Gewerbe.

Ladeinfrastruktur für 

Elektrofahrzeuge steigert den 

Bedarf an Mittel-

und Niederspannungs-

schaltanlagen.



Ganzheitliche Lösungen, 
die Ihre Energie stärken.
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Hohe Fertigungstiefe ermöglicht 

individuelle Lösungen für komplexe Projekte.

Weniger Schnittstellen auf Grund von umfassenden internen Angeboten 

führt zu sauberem Projektablauf und Kostenvorteil

Skaleneffekte und Maschinenparkauslastung sichern zusätzliche 

Kostenvorteile in Einkauf und Fertigung.

Full-Service Anbieter im Bereich Mittel- und Niederspannungstechnik, 

sowie E-Mobilität

Planung

Herstellung

Installation

Inbetriebnahme

Wartung



Mittelspannung.
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15 Mio.
kW angeschlossene 

Gesamtleistung von 

erneuerbaren Energien

9.000
Angeschlossene 

Windkraftanlagen 

in ganz Europa

400
Mittelspannungs-

projektepro Jahr
Á Schalterwartung

ÁNetzanalase

Service Mittelspannung

ÁMittelspannungsanlagen Wartung

Á Schutz Wiederholungsprüfung

Luftisolierte 

Schaltanlagen
Übergabestationen

Schutz- und 

Fernwirktechnik
Miet-Trafostationen

Glasisolierte 

Schaltanlagen

Trafostationen
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Gemeinsam gestalten wir die 
Energie von morgen.



2025-11-12



wpd - Fakten

6.970 MW installierte Leistung

2.810errichtete Windenergieanlagen

1.300Mitarbeitende

31.585 MWWind onshorein Planung

7.360 MW Solar in Planung

Aktiv in 33Ländern



wpd Wind onshore- Deutschland

3.628 MW installierte Leistung

15.100 MW in Planung

19Büros



Die ersten Schritte ɀProjektentwicklung
Ferdinand Steinmetz, wpd



Standortplanung und Genehmigungsverfahren (BImSchG) 



Standortplanung und Genehmigungsverfahren (BImSchG) 



Netzanschlussanfrage

ÅNetzanschlussanfrage: EEG §8 Abs. 1

ÅNetzverknüpfungspunkt (NVP)

Å Günstigster (technisch und gesamtwirtschaftlich)

ÅAnfrage online oder mit Formblättern

ÅRückmeldung nach 8 Wochen (+)

ČNetzverknüpfungspunkt

(ohne BImSchG meist unverbindlich)

EWE

Avacon

WEMAG

EDIS

Westnetz

SH Netz

TEN

Mitnetz

LSW

NetzeBW

WW Netz

BayernwerkEnergienetzsaar

> 800 Stromnetzbetreiber

ȣ ÖÉÅÌÅ ×ÅÉÔÅÒÅ



Technische Anschlussbedingungen

ÅÜbergeordnete Norm: Technische Anschlussregel - VDE AR N 4110, 4120 & 4130 

ÅJeder Netzbetreiber hat seine eignen Anforderungen: Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung



Trassenplanung und Trassenbau



Zertifizierung

Anlagenzertifikat
E.15

Lieferung ÜS IB ÜS
E.7

IB EZE
E.10

IB EZE
E.10

IBSE
E.11

KE
E.12

Die gesamte Erzeugungsanlage muss Zertifiziert werden!

8 Wochen 6 Monate

12 Monate

Dauerhafte 
Betriebserlaubnis



Bestellung ÜS

BImSchG EEG Zuschlag
NVP mit NB 
abgestimmt 

Standort-
sicherungÜS 

erfolgt

Ausschreibung 
+ Bestellung 
ÜS

Anforderungen: 
VDE AR N 4110+ 
TAB NB



Das Rückgrat entsteht ɀ
Netzanschluss + Elektrotechnik
Markus Heimann, Isoblock



Übergabestation ɀWas ist das und wofür wird sie benötigt?

ÅNetzanbindung von Erzeugern oder Verbrauchern von elektrischer 

Energie an das Mittelspannungsnetz des zuständigen 

Verteilnetzbetreibers

ÅBeispiel: Netzanbindung eines Windparks mit zwei WKA á 6,2MW an 

das 20kV Netz der WEMAG

ÅBesondere Anforderungen

ÅZuverlässiger Betrieb über >20Jahre

ÅWartungsfreundlich

Å(Nachhaltig)



Übergabestation - Ausgangslage

ÅStandort des Projektes: 

ÅMecklenburg-Vorpommern 

ÅBeteiligte externe Parteien und deren 

Anforderungen: 

ÅProjektentwickler --> Anlagenbetreiber / Endkunde

ÅNetzbetreiber --> Aktuell gültige TAB 

Å(Messstellenbetreiber) --> Anwendungsrichtlinie 

zum Messstellenbetrieb

ÅBetriebsführung



Übergabestation ɀProjektphasen

ÅVorplanung / Kalkulation

ÅKonstruktion

ÅBeschaffung 

ÅGenehmigungen

ÅInstallation

ÅInbetriebnahme

ÅAbnahme



Übergabestation ɀKostenstruktur

36%

33%

7%

9%

10%
5%

Kostenaufteilung
Übergabestation "Wind"

Baukörper Mittelspannungsanlage Logistik Schutz- & Fernwirktechnik Ausrüstung / Verkabelung Inbetriebnahme



Übergabestation ɀTechnisch Anforderungen

ÅHauptkomponenten

ÅMittelspannungsschaltanlagen

Å 20kV / 1250A (EVU) // 630A (Kunde)

Å 20kA/1s

ÅSchutz- und Leittechnik

Å UMZ-, EWATT-, U-, f-, QU-, Distanz-

Schutz

Å IEC 60870-5-101/ -103/ -104

ÅMess- und Kommunikationstechnik

Å Verrechnungsmessung

Å Anbindung Kundenleitstelle



Übergabestation ɀTechnisch Anforderungen

ÅAnforderungen Betonstation

Å2-Raumstation 

Å Schaltanlagenraum

Å Steuerraum

ÅRaummhöhe

Å 2900mm für NX Plus C mit DE Kanal

Å >1300mm Kabelkeller für Biegeradien

ĄSondertransport mit separater 

Lieferung von Keller und Oberteil



Übergabestation - Konstruktion

ÅErstellen der Fertigungsunterlagen: 

ÅKonstruktionszeichnungen

ÅStromlaufpläne

ÅMontagevorgaben



Übergabestation - Konstruktion

ÅErstellen der Fertigungsunterlagen: 

ÅKonstruktionszeichnungen

ÅStromlaufpläne

ÅMontagevorgaben



Übergabestation ɀGenehmigung VNB

ÅGenehmigungsunterlagen zu VNB (E4 nach AR 4110)

Å Lageplan

ÅStromlaufplan 

Å Übersichtsplan

Å Anordnung MS Anlage

Å Messkonzept

Å Stationszeichnung

ÅNachweis Kurzschlussfestigkeit gem. IEC 62271-202 oder IEC 61936-1

ÅNachweis einvernehmliche Regelung zum Standort

ÅErklärung zur Erfüllung der technischen Anforderungen der AR4110 und der TAB 

ÅUnterlagen vom Netzbetreiber 

ÅE9 Bogen inkl. Einstellvorgaben für den Netzschutz

ÅDatenpunktliste und Adressen zur Fernwirk-Kommunikation      



Übergabestation ɀInstallation

ÅSchaltanlagenmontage

ÅMontage & Anschluss der Verrechnungswandler 

ÅAufbau und Verdrahtung Schutz- und Leittechnik

ÅSekundärverdrahtung

ÅAusgangskontrolle Werkstatt

ÅAusbau Stationskörper

ÅEinbau Schaltanlagen, Steuerschränke 

ÅAufbau der Erdungsanlage

ÅVerkabelung aller Komponenten, E-Installation

ÅAusgangskontrolle Betonstation



Übergabestation ɀInstallation



Übergabestation ɀInstallation

ÅLieferung

ÅSchwertransport, z.T. mit BF3 / 4 oder Polizeibegleitung

ÅGenehmigungspflichtig

ÅEntladung 

ÅTelekräne 120 ɀ400 to

Åz.T. mit 2-3 Ballastfahrzeugen

Åz.T. Straßensperrungen nötig


