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Gliederung

Organisatorisch-prozessuale Herausforderungen
Betriebsoptimierung

Technisch-operative Herausforderungen
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Organisatorisch-prozessuale
Herausforderungen

(s

Light:Guard Herausforderungen :Guard

Unser-BNK System

Historie

Betreiber (IT-Struktur)

Vorortsituation im Windpark

©2025 e Light:Guard GmbH e Confidentiality: Public ¢ Seite 3




Organisatorisch-prozessuale
Herausforderungen

BNK-System

« Transponderempfanger LGR
« Light Control Unit LCU
- Datenverarbeitung

Vorortsituation

« Zustand der Anlage
 Modifikation/Abweichung
* Wetter

Betreiber

« Anlagen-Informationen
« Kommunikationsstruktur

8+ Anlagenhersteller

« Modellvarianten
« Behordliche Anforderungen
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Organisatorisch-prozessuale
Herausforderungen

Variationen der Hersteller

Anlagentyp
ENO
Enercon
vp 03%  10.9%
ENO 4
Enercon 23
GE
GE 18 10.6%
Gamesa 4
Gamesa
Kenersys 1 s 0.5%
Nordex 27 Vestas
5 52.1%
Senvion 10
Senvion 1
Siemens 5 Nzolrfsx
o (o]
Vensys 7
Vestas 12 !
X . Senvion
Windwise 1 2.9%
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Organisatorisch-prozessuale
Herausforderungen

Melde- und « Eskalationsregeln bei

Dokumentationspflichten BNK-Ausfall (rechtliches

im laufenden Betrieb Risiko vs. technische
Praxis)
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Betriebsoptimierung

Integration in bestehende
BetriebsfUhrungssoftware

“
-~
[ 4
Optimierungsstrategien (Predictive Maintenance,

Monitoring-Automatisierung)
Entwicklung eigener Tools und Auswertungen
Treiber im BNK-Service

Wartung, Ersatzteile, Standort etc.
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Technisch-operative
Herausforderungen

Remote-Diagnose vs. Pflicht
zum Vor-Ort-Service —
Was ist wirklich
fernwartbar?

Aktives Empfanger-Netzwerk:
475 aktive LGRs (grun)
Stand 29.10.2025
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Technisch-operative
Herausforderungen

LGR-Storungen — Welche Herausforderungen gibt es?

Gondeldach

Maschinenhaus

1x 230 V Power
WAN = Internet

©2025 e Light:Guard GmbH e Confidentiality: Public ¢ Seite 9



Technisch-operative
Herausforderungen

Schnittstellen BNK <» WEA-SCADA / Parksteuerung <
Befeuerungscontroller

Typische Fehlerbilder
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Technisch-operative
Herausforderungen

Dunkelzeiten-KPIs & Ziel-
/Ist-Analyse (Wie
misst man , Erfolg”
einer BNK?)

W Lcht aus (90,0%)

Lcht an - Detektion (9,9%)
N Lcht an - BNK Schnittstellenfehler (0,0%)
N Lcht an - Verbindungsfehier (0,0%])

Kurzfassung:
» LCU luedersdorf01, Zeitraum vom 01.08 bis 01.09. 2025
= 90,0 % der nachtlichen Befeuerung unterdrickt
= 100,0 % Verfugbarkeit
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Fragen und Anregungen?
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Das war's!

Kontakt

Eric Schacht
Leiter technischer Support und Service

Tel.: +49 151 64596937

E-Mail: info@light-guard.com @

S
(a11ard
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