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Ein Standard für die WEA-Abschaltung?
Mario Neugebauer, Falk Hartmann, sciota GmbH

13. November 2025 – Spreewindtage Potsdam



Agenda

• Wer sind wir und warum sind wir hier?

• Was ist was in der Softwareintegration?

• Wie schalten wir eine WEA ab?

• Wohin könnte die Reise gehen?
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Vorstellungta

EnviSentry - 

Mahdabschaltung

Software im 

Energiesektor

Portale zur Wärme-

pumpen-Auslegung
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Motivation

Pizza!
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Begrifflichkeiten

• Wer sind wir und warum sind wir hier?

• Was ist was in der Softwareintegration?

• Wie schalten wir eine WEA ab?

• Wohin könnte die Reise gehen?
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Begrifflichkeiten

Softwarearchitektur
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•Höhere Schichten bauen auf niedrigeren auf

• Informationsverdichtung nimmt zu

•Pattern: Datenaustausch in der Regel von Schicht zu 

Schicht

Begrifflichkeiten

ERP

MES

SCADA

SPS

Horizontale Schichtenarchitektur
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Begrifflichkeiten

ERP CRM PPS EHS

Vertikale Schichtenarchitektur

•Schichten enthalten spezifische Informationen

• Informationsverdichtung ungefähr gleich

• Integration: Kommunikation zur Realisierung zusätzlicher 

Funktionalitäten durch APIs
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•Typischerweise geschichtet

•Zugriff auf entfernte APIs

•Synchron/asynchron

•Push/Pull

REST

HTTP, OPC UA, MMS

TCP/IP, VPN

Ethernet, Profibus

Begrifflichkeiten

Kommunikation
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Agenda
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• Was ist was in der Softwareintegration?
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• Wohin könnte die Reise gehen?
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Abschaltung

Allgemeine Situation
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Windpark

SCADA Server

CWE

WEA 1

Turbine Data Server

Turbine Controller

WEA 2

Turbine Data Server

Turbine Controller

SCADA UI

Netzbetreiber

OPC UA

IEC 60870-5-104
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Abschaltgrund Entscheidungsfindung Ort der EF Reaktionszeit

Flugverkehr Radarbeeinflussung Kommando extern kurz

Umweltschutz

BNK Receiver-Netzwerk ~ extern mittel

Schattenwurf Datum und Uhrzeit

- Lichtsensor

WEA mittel

Vogelschutz (AKS) Kameras Windpark

extern

kurz

Vogelschutz 

(Bewirtschaftung/Kamera)

Kameras Windpark

extern

mittel

Vogelschutz 

(Bewirtschaftung/GPS)

GPS-Sensorik, 

Information aus Agrar-

ERP

extern mittel

Fledermausschutz Datum und Uhrzeit

- Regensensor

WEA

Windpark

mittel

Energiewirtschaft
Redispatch Kommando extern sehr kurz

Direktvermarktung Kommando extern kurz



Abschaltung

Klarer Fall: Trader Interface
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Windpark

SCADA Server

CWE

WEA 1

Turbine Data Server

Turbine Controller

WEA 2

Turbine Data Server

Turbine Controller

Direktvermarkter
TIF



Abschaltung

Abschaltung mittels GPS zwecks Vogelschutz
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Windpark

SCADA Server

CWE

WEA 1

Turbine Data Server

Turbine Controller

WEA 2

Turbine Data Server

Turbine Controller

REST
ERP (Landwirt)

EnviSentry

VPN inkl. Fernsteuerungs-

komponenten in der Feld-

ebene der WEA

REST



Abschaltung

Weitere Abschaltungsgründe
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Windpark

SCADA Server

CWE

WEA 1

Turbine Data Server

Turbine Controller

WEA 2

Turbine Data Server

Turbine Controller

ERP (Landwirt)

EnviSentry Radarbeeinflussung

Wer priorisiert die Abschaltanfragen?



Agenda

• Wer sind wir und warum sind wir hier?

• Was ist was in der Softwareintegration?

• Wie schalten wir eine WEA ab?

• Wohin könnte die Reise gehen?
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Zukunft

Standardisierung

• Kein Standard vorhanden?

• Zentraler Zugangspunkt -> einheitliche Zugriffskontrolle inkl. Sperrung

• Eindeutige Priorisierung der Abschaltanfragen

• Fairneß für Marktteilnehmer

• Bessere Lösungen durch Konzentration auf Kernkompetenzen

• Reduziertes Vendor Lock-in

• Vereinfachte Integration weiterer Abschaltgründe

• Nachvollziehbarkeit, Dokumentation, Compliance

18



Abschaltgrund Entscheidungsfindung Ort der EF Reaktionszeit

Flugverkehr Radarbeeinflussung Kommando extern kurz

Umweltschutz

BNK Receiver-Netzwerk ~ extern mittel

Schattenwurf Datum und Uhrzeit

- Lichtsensor

WEA mittel

Vogelschutz (AKS) Kameras Windpark

extern

kurz

Vogelschutz 

(Bewirtschaftung/Kamera)

Kameras Windpark

extern

mittel

Vogelschutz 

(Bewirtschaftung/GPS)

GPS-Sensorik, 

Information aus Agrar-

ERP

extern mittel

Fledermausschutz Datum und Uhrzeit

- Regensensor

WEA

Windpark

mittel

Energiewirtschaft
Redispatch Kommando extern sehr kurz

Direktvermarktung Kommando extern kurz
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Anwendbarkeit



Danke! Fragen?
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Scada https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chiller_plant_SCADA_system.jpg

BOM https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_of_Materials.jpg

Rollkartei https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rollkartei_hg.jpg

Gannt https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GanttChartAnatomy.svg

Chemikalien https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chemicals-HP.jpg

Christopher Alexander https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChristopherAlexander2012.jpg

Eishin Campus https://www.flickr.com/photos/morville/19641322519

A Pattern Language https://www.flickr.com/photos/adactio/51271340907

(andere Bilder: eigenes Material)
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